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A  água  é  um  dos  elementos  fundamentais  à  vida  na  terra  e  essencial  para  a
humanidade, sua constante verifcaaço e controle da qualidade da água sço de extrema
importância para a sua potabilidade. O presente trabalho tem como objetvo avaliar
três parâmetros fsico-químicos da água: cloro residual livre, pH e turbidez. O estudo foi
realizado com amostras  coletadas entre  os  anos de 2009 e 2014 em determinados
pontos de distribuiaço, após passarem por todo o processo de tratamento e adequaaço
para o consumo humano. Para as análises estatstcas dos dados foram utlizadas as
cartas  de  controle  de  média  e  amplitude.  Os  resultados  obtdos  foram  avaliados
individualmente  e  comparados  com  os  limites  estabelecidos  pela  Portaria  no
2.914/2011  de  BRASIL-Ministério  da  Saúde  (MS),  utlizando  como  referência  água
potável para consumo humano. Os resultados apresentaram conformidade em relaaço
à Portaria contrariando, porém, com os limites estatstcos verifcados pelo Controle
Estatstco de processo (CEP). Apesar disso, essa variaaço nço indica que a água seja
imprópria para consumo humano, já que esta variabilidade nço extrapola os limites de
especifcaaço impostos pelo sistema de distribuiaço de água do município e nem com
os da Portaria 2.914/2011. Dessa forma, as análises dos parâmetros indicam tendências
e padrões de variaaões em pequenas escalas que permitram identfcar tais causas de
variabilidade.  Entretanto,  é  possível  afrmar  que a  água distribuída pelo  sistema de
abastecimento  da  sede  do  município  é  considerada  potável  e  adequada  para  o
consumo humano, nço sendo prejudicial à saúde da populaaço.
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INTRODUÇÃO

Água em quantdade sufciente e de qualidade para consumo humano

no mundo, está cada dia se tornando mais escassa e de difcil  acesso. A

água é um bem público indispensável para a vida, sendo de fundamental

importância  para  a  saúde  pública.  No  entanto,  mais  de  um  bilhço  de

pessoas  no  mundo nço  têm  acesso  à  água  tratada,  dentre  as  quais  19

milhões residem no Brasil (FRAZAO, P; PERES, M. A. e  CURY, J. A., 2011).

Com  o  aumento  da  populaaço  e,  consequentemente  com  o

crescimento  desordenado,  o  consumo de  água  aumentou.  Contudo,  em

termos de qualidade e quantdade, se tornou uma preocupaaço, pois o ser

humano está depreciando este bem, contaminando as águas com as mais

diversas formas de poluiaço.

Esta realidade também está associada ao lanaamento de mais de 90%

de  esgotos  doméstcos  e  cerca  de  70%  de  efuentes  industriais  nço

tratados,  o  que  tem  gerado  a  poluiaço  dos  corpos  de  água  doce  de

superfcie em níveis nunca antes imaginados (REBOUÇAS, 1997).

O tratamento da água se torna indispensável para consumo humano,

visto  que  a  água  pode  veicular  um  elevado  número  de  doenaas.  Essa

transmissço pode ocorrer por diferentes mecanismos, como a ingestço de

água  contaminada;  quantdade  insufciente  para  os  hábitos  higiênicos  e

para  a  alimentaaço,  além  disso,  pode  se  tornar  um  mecanismo  para  a

proliferaaço de vetores - como a dengue (BRASIL, 2006).

A água para consumo humano pode ser um veículo de enfermidades, o

que torna primordial sua avaliaaço. Para que seja considerada potável, a

água deve adequar-se a parâmetros de qualidade estabelecidos na Portaria

2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu

padrço de potabilidade (BRASIL, 2011).

A poluiaço provocada pelas atvidades humanas, o grande aumento da

populaaço, o consumo excessivo e o extremo desperdício sço fatores que

colocam em risco a disponibilidade de água doce (SOUZA, et al 2015).
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De acordo com Brasil (2006), a maior parte das doenaas transmitdas

para o ser humano é causada por microorganismos, partcularmente vírus,

bactérias,  protozoários  e  helmintos.  Pode-se  citar  a  diarréia  e  a

leptospirose, as quais sço transmitdas através da via feco-oral (alimentos

contaminados por fezes). As formas de prevenaço sço dadas por meio da

proteaço e tratamento da água para o abastecimento, impedimento de uso

de fontes contaminadas e fornecimento de água em quantdade adequada

e promoaço da higiene pessoal, doméstca e dos alimentos.

De  acordo  com  a  legislaaço  vigente  da  qualidade  da  água  Portaria

2.914/2011 do Ministério da Saúde, a vigilância da qualidade da água para

consumo humano  é  o  conjunto  de  aaões  adotadas  contnuamente  pela

autoridade  de  saúde  pública.  Tal  fnalidade  é  a  de  verifcar  se  a  água

consumida pela populaaço atende a esta norma e avaliar os riscos que os

sistemas e as soluaões alternatvas de abastecimento de água representam

para a saúde humana.

A  vigilância  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano  só  foi

implementada no Brasil como um programa, a partr da criaaço do Sistema

Nacional  de  Vigilância  Ambiental  em  Saúde.  Este  programa  possui  um

sistema de informaaço de vigilância e controle da qualidade da água de

consumo  humano  (Sisagua).  Esse  sistema  contém  as  informaaões  que

dizem respeito aos aspectos fsico-químicos, químicos e microbiológicos e

dados  sobre a  qualidade,  vazço,  populaaço abastecida  e  localizaaço  das

formas de abastecimento da água.

Aliado a todas as necessidades no que diz respeito à qualidade da água

tratada, que envolvem questões ambientais e de saúde, é possível fazer uso

de diversos estudos sobre controle estatstco da qualidade e/ou criaaço de

modelos  matemátcos  que  evidenciam  comportamentos  de  padrço  de

variabilidade  das  característcas  fsico-químicos  da  água  no  sistema  de

distribuiaço. 

A ênfase para buscar melhorias da qualidade deve ser concentrada em

melhoramentos  contnuos,  attudes  que,  promovidas  contnuamente,

permitam reconhecer os problemas, priorizar aaões corretvas, implantá-las

e dar sequência a postura proatva, agindo corretamente (SILVA, 1999).
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O conceito de qualidade que se tem atualmente só se obteve após a

Segunda Guerra Mundial. Desde entço, já havia a preocupaaço de garantr a

qualidade dos produtos evitando conformidades por um procedimento de

verifcar produto por produto (ROSA, J.I.L.; SILVA, L.L.M.; BARBOSA, D.B.M.,

2013). Com isso, o fsico Walter Andrew Shewarth, conhecido como “pai do

controle estatstco da qualidade”, substtuiu esse método de verifcaaço de

item por item criando técnicas estatstcas de controle (PINTO, 2010).

O Controle Estatstco do Processo (CEP) chega como uma ferramenta

desenvolvida,  que  contribuiu  na  aplicaaço  de  técnicas  para  viabilizar  e

padronizar a qualidade, dessa forma detectar defeitos nos produtos fnais

(ALMEIDA,  et  al  2011).  Ele  possibilita  padronizar  para  que  nço  ocorram

desperdícios,  e  assim  o  processo  produtvo  se  torna  efcaz  e  de  alta

qualidade.

Para ser de boa qualidade a água que chega a nossas residências, deve

passar por tratamentos e, no fnal,  os parâmetros fsico-químicos devem

estar conforme a Portaria  2.914/2011.  Diante disso, este artgo tem por

objetvo verifcar, através do controle estatstco do processo (CEP), se as

condiaões dos parâmetros fsico-químicos da água: cloro residual livre, pH e

turbidez da água no sistema de distribuiaço da unidade de tratamento Sede

do  município  de  uma  cidade  do  oeste  paranaense  lindeiro  ao  Parque

Nacional Do Iguaau, estço de acordo com os padrões de potabilidade da

Portaria 2.914/2011. Para tal, utlizaremos o CEP empregando as cartas de

controle  como  ferramenta  da  qualidade  para  realizar  as  avaliaaões  das

característcas que compõem a água.

FUNDAMENTAÇÃO iTEÓRICA

Segundo a OMS (1999),  há uma relaaço direta entre saneamento e

saúde e a água consttui  o principal  elo nesta interdependência.  A água

consttui  o  principal  deles,  pois  pode  afetar  a  saúde  humana  de  várias

maneiras, seja por ingestço direta ou na preparaaço de alimento, ou pelo

seu uso na higiene pessoal ou na agricultura, indústria ou lazer (HARDOIM,

2010).
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O  mecanismo  de  transmissço  de  doenaas  mais  comum  e  que  está

ligado diretamente à qualidade da água é o da ingestço. Ocorre quando um

indivíduo sadio ingere certa quantdade de água que contenha componente

nocivo  à  saúde  e  a  presenaa  desse  elemento  no  organismo  humano

provoca  o  aparecimento  de  doenaa.  Outro  mecanismo  refere-se  à

quantdade insufciente de água como para realizar os hábitos higiênicos ou

a falta dela pode contribuir para o aparecimento de escabiose. A situaaço

no  ambiente  fsico,  proporcionando  condiaões  propícias  à  vida  e  à

reproduaço de vetores ou reservatórios de doenaas também é considerada

um mecanismo de transmissço de doenaas (BRASIL, 2006).

Conforme Brasil, 2006 é importante informar que todo o processo de

tratamento  que  a  água  passa  desde,  o  tratamento,  a  reservaaço,  a

distribuiaço  e  o  consumo,  nço  garante  a  condiaço  de  potabilidade  da

mesma. Cabe destacar que sço várias as substâncias, como metais pesados

e  agrotóxicos  que  nço  sço  efetvamente  removidas  em  processos

convencionais  de  tratamento.  Por  isso,  a  importância  de  se  manter  um

sistema com mais enfoque no controle e na vigilância da qualidade da água

para  consumo  humano,  considerando  a  dinâmica  da  água  desde  o

manancial até o consumo. 

O padrço de potabilidade brasileiro está descrito no Quadro 1:

 Padrço microbiológico;

 Padrço de turbidez para a água pós-fltraaço ou pré-

desinfecaço;

 Padrço para substâncias químicas que representam riscos á 

saúde (inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e 

produtos secundários da desinfecaço);

 Padrço de radiatvidade;

 Padrço de aceitaaço para consumo humano;

Fonte: retrado BRASIL, 2006.

O  CEP  fornece  uma  radiografa  do  processo  identfcando  sua

variabilidade e possibilitando o controle dessa variabilidade ao longo do

tempo  através  da  coleta  de  dados  contnuada,  análise  e  bloqueio  de

possíveis causas que estejam tornando o sistema instável (RIBEIRO, 2012). 
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O  controle  estatstco  do  processo  (CEP)  é  uma  técnica  estatstca

aplicada à produaço que permite a reduaço sistemátca da variabilidade nas

característcas da qualidade de interesse, contribuindo para a melhoria da

qualidade intrínseca, da produtvidade, da confabilidade e do custo do que

está sendo produzida (RIBEIRO, 2012).

O  principal  objetvo  do  CEP  é  possibilitar  um  controle  efcaz  da

qualidade, feito pelo próprio operador em tempo real, assim, monitorando

as característcas de interesse, assegurando que elas se mantêm dentro de

limites preestabelecidos e indicando correaço e melhorias (RIBEIRO, 2012).

Segundo (BONDUELLE, 2013), cartas de controle sço gráfcos de análise

e ajuste da variaaço de um processo em funaço do tempo, através de duas

característcas básicas: sua centralizaaço e sua dispersço. O emprego dos

gráfcos de controle possibilita o controle de qualidade no sistema, ou seja,

exibem um enfoque na detecaço dos defeitos e aaço corretva imediata

(DEMING, 1990).

MATERIAL iE iMÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido a partr de dados obtdos em um município

lindeiro  ao Parque Nacional  Do  Iguaau,  juntamente  com um laboratório

credenciado no município de Cascavel, a qual opera com certfcaaço  ISO

9001  para  o  Sistema de  Tratamento  de  Água  e  Esgoto.  As  informaaões

utlizadas  para  o  desenvolvimento  do  presente  estudo  sço  da  rede  de

distribuiaço da unidade de tratamento Sede.  O município  concentra  um

número de habitantes de 17.340 em uma área de aproximadamente de

639.746 km2 (IBGE, 2015). 

PARÂMETROS iANALISADOS

No  processo  de  tratamento  da  água  potável  sço  analisados  vários

parâmetros para o controle da qualidade da água para consumo humano. A

Portaria  Ministerial  prevê  parâmetros  de  análise  para  cada  forma  de

abastecimento  de  água.  O  cloro  residual  livre,  o  pH  e  a  turbidez  sço

fundamentais para o controle da qualidade da água. Neste sentdo, foram

R. Eletr. Cient. Inov. Tecnol, Medianeira, Edição Especial Cadernos Matemática, E – 5102.



defnidas  as  especifcaaões  para  estes  três  parâmetros  de  potabilidade:

cloro residual livre, o pH e a turbidez, tendo como principais característcas

na sequência.

PARÂMETRO iCLORO iRESIDUAL iLIVRE

O cloro é um produto químico utlizado no tratamento da água. Sua

mediaço é importante e serve para controlar a dosagem que está sendo

aplicada  na  água  e  também  para  acompanhar  sua  evoluaço  durante  o

tratamento.  A  portaria  2.914/2011  determina  a  obrigatoriedade  de  se

mantém no mínimo um padrço de 0,2 mg/L de cloro residual livre ou até

2,0 mg/L de cloro residual em toda extensço do sistema de distribuiaço. Os

principais  produtos  utlizados  sço:  hipoclorito  de  cálcio,  cal  clorada,

hipoclorito de sódio e cloro gasoso.  A aplicaaço de cloro como meio de

desinfecaço pode garantr a manutenaço da qualidade da água desde que a

cloraaço seja feita de maneira controlada (FUNASA, 2013).

PARÂMETRO iPH

O pH representa a concentraaço de íons de hidrogênio H+ na água,

indicando condiaões de acidez, neutralidade e basicidade da água. O pH é

um  parâmetro  de  caráter  operacional  importante  e  sempre  deve  ser

acompanhado para otmizar em qualquer processo de tratamento, sendo

de fundamental importância na qualidade da água (BAIRD, 2004).

A coagulaaço e a foculaaço que a água sofre de início é um processo

unitário e dependente do pH, há uma condiaço denominada “pH ótmo” de

foculaaço,  que  corresponde  à  situaaço  em  que  as  partculas  coloidais

apresentam  menor  quantdade  de  carga  eletrostátca  superfcial.  Há

também outro processo para desinfecaço que é através do cloro. Em meio

ácido, a dissociaaço do ácido hipocloroso formando hipoclorito é menor,

sendo o processo mais efciente. Reconhecendo-se que as águas ácidas sço

corrosivas, ao passo que as alcalinas sço incrustantes. Portanto, o pH da

água fnal  deve ser  controlado,  para que assim os carbonatos presentes

sejam  equilibrados  e  nço  ocorra  nenhum  dos  dois  efeitos  indesejados

mencionados (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
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Na rotna dos laboratórios das estaaões de tratamento de água o pH é

medido e ajustado para melhorar o processo de coagulaaço/foculaaço da

água e também no controle da desinfecaço. A Portaria vigente recomenda

que o pH da água seja mantdo de 6,0 a 9,5 no sistema de distribuiaço da

água, sendo ideal principalmente para a aaço de desinfecaço do cloro na

água. Os resultados de pH devem estar dentro da faixa estabelecida dos

padrões de potabilidade (FUNASA, 2013).

PARÂMETRO iTURBIDEZ

De acordo com a portaria da potabilidade da água, a turbidez é um

parâmetro fsico da água é gerada até mesmo pela apresentaaço de algas,

plâncton,  matéria  orgânica  e  outras  substâncias,  como  o  zinco,  ferro,

manganês  e  areia,  que  muitas  vezes  se  resulta  de  erosões  ou  vazantes

doméstcos e industriais. A turbidez tem sua importância no processo de

tratamento  da  água,  pois  a  água  com  turbidez  elevada  forma  focos

pesados que decantam mais rapidamente que a turbidez baixa. No entanto,

tem suas desvantagens sendo que, no processo de desinfecaço da água a

turbidez alta aliada ao hipoclorito de sódio pode formar uma substância

tóxica  ao  organismo  humano.  A  Portaria  estabelece  o  valor  máximo

permitdo  de  5,0  UT  (unidade  turbidez)  em qualquer  ponto  da  rede  de

distribuiaço (BRASIL, 2013).

A  turbidez  de  água  bruta  é  um  dos  principais  parâmetros  que

infuencia em inovaaões tecnológicas nos processos de tratamento. Águas

represadas  normalmente  apresentam  turbidez   reduzida,  sendo

infuenciada  pela  sedimentaaço  das  partculas  em  suspensço  (BRASIL,

2013).

Na água fltrada, a turbidez tem como funaço de indicador sanitário e

nço somente de aparência.  A retrada de turbidez por meio da fltraaço

indica a remoaço de partculas em suspensço, incluindo cistos e oocistos de

protozoários.  Os  critérios  reconhecidos  internacionalmente  como

indicadores  da  remoaço  de  protozoários  é  (USEPA,  2001  apud  BRASIL,

2013).
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A turbidez da água pré-desinfecaço, precedida ou nço de fltraaço, é

considerado  também  um  parâmetro  de  controle  de  efciência  da

desinfecaço,  compreende-se  de  que  partculas  em  suspensço  podem

abrigar  os  micro-organismos  da  aaço do desinfetante  (OMS,  1995  apud

BRASIL, 2013).

Diante do exposto, entende-se que o padrço de turbidez da água pós-

fltraaço é um componente do padrço microbiológico de potabilidade da

água (Quadro 2).

Quadro 2 – Padrço de turbidez para água pós-fltraaço ou pré-desinfecaço,

Portaria MS no 2.914/2011.

TRATAMENTO iDA iÁGUA VALOR iMÁXIMO iPERMITIDO

Desinfecaço  (para  águas

subterrâneas)

1,0 UT2 em 95% das amostras

Filtraaço  rápida  (tratamento

completo ou fltraaço direta)

0,53 UT2 em 95% das amostras

Filtraaço lenta 1,03 UT2 em 95% das amostras

2 Unidade de turbidez

3 Este valor deve atender de acordo como especifcado no § 2º do art. 30,

( Portaria MS no 2.914/2011).

TÉCNICAS iESTATÍSTICAS iDE iQUALIDADE

Conforme MONTGOMERY (2004), as cartas de controle estatstco sço

as principais ferramentas do CEP, que visa à estabilidade do processo em

funaço da reduaço da variabilidade e consequente aumento da capacidade

da produaço. 

A carta de controle é simplesmente um gráfco de acompanhamento

com uma linha superior (LSC) e uma linha inferior (LIC) em cada lado da

linha  central  (LC)  do  processo,  todos  estatstcamente  determinados

(TUBINO, 2013), seguem fgura 1 e fgura 2.
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Figura 1: Exemplo de cartas de controle “Sob controle estatstco”.

Figura 2: Exemplo de cartas de controle “Fora de controle estatstco”.

Fonte: (Figura 1 e 2) OLIVEIRA, 2013.

Quando todos  os  pontos  amostrais  estverem dispostos  dentro  dos

limites de controle de forma aleatória,  considera-se que o processo está

“sob controle” (fgura 1). No entanto, se um (ou mais) ponto(s) estver(em)

disposto(s)  fora dos limites de controle,  há evidência de que o processo

está “fora de controle” (fgura 2), e que aaões corretvas sço necessárias

para detectar e eliminar o que está causando essa descentralizaaço.

Seja  W uma  distribuiaço  normal  dos  resultados  das  mediaões  com

média µw e desvio padrço σw conhecidos. Entço os limites serço dados por

meio da Equaaço 1:

LSC = µw + L σw

LC = µw                                                                                           (Equaaço 1)

LIC = µw - L σw

Onde L é à distância dos limites de controle à linha central, expressa

em unidades de desvio padrço, (OLIVEIRA, 2013).
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Existem  vários  tpos  de  cartas  de  controle  que  visam  assegurar  a

qualidade de um processo de produaço, que pode ser divididas em cartas

de controle por variáveis:

 Cartas X́e R (média e amplitude);

 Cartas X́e S (média e desvio padrço);

 Cartas I e MR (valores individuais e amplitude móvel);

 CUSUM (soma cumulatva);

E as cartas de controle para atributos:

 Cartas p (para controlar a proporaço de unidades nço conformes)

 Cartas np (para controlar o número de unidades nço conformes)

 Cartas  c (para  controlar  o  número  de  nço  conformidades  por

unidade)

 Cartas u (para controlar a taxa de nço conformidades por unidade)

Para  a elaboraaço do presente artgo,  foram utlizadas  as  cartas  de

controle para variáveis X́e R (média e amplitude), no qual sço empregadas

variáveis  quanttatvas  contnuas,  sendo  necessário  controlar/monitorar

tanto o valor médio quanto a variabilidade do processo.

Na prátca µ e σ nço sço conhecidos e precisam ser estmados a partr

de  amostras  ou  subgrupos  preliminares,  retrados  quando  o  processo

supostamente  estava  sob  controle.  Estas  estmatvas  iniciais  no

planejamento da carta devem ser baseadas em 20 ou 25 amostras, segundo

MONTGOMERY (2004). Limites de controle para a carta X́  sço:

LSC=μ+3 σ
√n

 Linha Central = µ                                            (Equaaço 2)

LIC=μ−3 σ
√n

Substtuindo 
3

√n
 por A na Equaaço 2, os limites se reduzem à Equaaço 3:
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LIC=μ+Aσ

LC=μ                                                             (Equaaço 3)

LIC=μ−Aσ

Onde  A sço valores tabelados que dependem de N (Anexo A).

Limites de controle para a carta R:

LSC=d2σ + 3d3σ

 LC=d2σ                                                         (Equaaço 4)

LIC=d 2σ - 3d3σ

Fatorando a Equaaço 4 e considerando d 2σ + 3d3  =  D2 e d 2σ - 3d3  = D1, os

limites de controle se reduzem à equaaço 5:

LSC=D2σ

LC=d2σ                                                          (Equaaço 5)

LIC=D1σ

Onde  D1 e  D2 sço  valores  tabelados  que  dependem  de  n  (Anexo  A),

(OLIVEIRA, 2013).

MATERIAIS iUTILIZADOS

Os dados utlizados foram fornecidos por um laboratório credenciado

no município de Cascavel, a qual opera com certfcaaço  ISO 9001  para o

Sistema de Tratamento de Água e Esgoto; o programa Microsof Excel 2010

e  o  Sofware  Estatstco  Statghapics Centurion e  pesquisas  de  artgos

relacionados.

RESULTADOS iE iDISCUSSÃO

LIMITES iDE iCONTROLE iPARA iA iTURBIDEZ iDA iÁGUA iTRATADA

Para  cálculo  dos  índices  de  capacidade  do  processo,  foram

considerados  os  limites  superior  e  inferior,  defnidos  pela  Portaria

2.914/2011  do  Ministério  da  Saúde,  conforme  os  gráfcos  1  e  2  na

sequência
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Gráfco 1: Apresenta a média das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de turbidez.

Gráfco 2: Apresenta a amplitude das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de turbidez.

Em resumo, foram analisadas 1200 amostras, totalizando 20 amostras

mensais  consecutvas em relaaço à turbidez.  O ponto médio da faixa da

operaaço foi 0,08 UT, estatstcamente viável, mas conforme gráfco 1 e 2 o

processo  esteve  descentrado.  Como  os  limites  impostos  pela  Portaria

2.914/2011 do Ministério da Saúde tem faixa de operaaço mais ampla que

a  apresentada  no  gráfco  1,  a  empresa  reguladora  utliza  estes  como

referência,  uma  vez  que  sço  limites  aceitáveis  para  a  seguranaa  e  nço

apresenta riscos à saúde da populaaço.

LIMITES iDE iCONTROLE iPARA iO iPH iDA iÁGUA iTRATADA
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Os valores obtdos para o parâmetro pH através das cartas de controle

X́e R S, estço apresentados nos gráfcos 3 e 4 respectvamente.

Gráfco 3: Apresenta a média das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de PH.
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Gráfco 4: Apresenta a amplitude das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de PH.

Foram analisadas 700 amostras, totalizando 20 amostras consecutvas

em relaaço ao pH da água tratada. O ponto médio da faixa de operaaço é

de 7,42.  Estatstcamente,  de  acordo com os gráfcos 3 e  4,  a  aplicaaço

detectou que o pH encontra-se descentralizado, mas em relaaço aos limites

da Portaria ainda está entre a faixa exigida.  Ainda foi possível observar a

ocorrência de valores consecutvos abaixo da linha central e também acima

da linha central, indicando um padrço de comportamento nço aleatório em

torno da média. Vale salientar que este comportamento se deve a causas

especiais  de  variaaço  (externas),  como  por  exemplo,  existentes  no

processo,  porém  estas  característcas  nço  trazem  riscos  à  saúde  da

populaaço ao ser consumida.
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LIMITES  i DE  i CONTROLE  i PARA  i O  i CLORO  i RESIDUAL  i LIVRE  i DA  i ÁGUA
TRATADA

Os valores obtdos com amostras,  para o parâmetro pH através das

cartas  de  controle   X́e  R  teste,  estço  apresentados  nos  gráfcos  5  e  6

respectvamente.

Gráfco 5:  Apresenta a média das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de cloro residual livre.

Gráfco 6:  Apresenta a amplitude das amostras coletadas no sistema de

distribuiaço de cloro residual livre.
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Foram analisadas 720 amostras, totalizando 20 amostras consecutvas

em relaaço ao cloro residual livre da água tratada. Conforme os gráfcos 5 e

6 demonstram, o cloro residual livre apresenta o ponto médio de operaaço

de 1,13 mg/L. O processo permaneceu estatstcamente descentralizado no

período.  Além  disso,  houve  ocorrência  de  padrões  de  comportamento
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abaixo  da  média  apresentados  na  forma  de  sequência  de  valores

consecutvos abaixo da linha central, o que indica que houve alguma causa

externa  afetando  o  comportamento  desta  variável.  Em  todo  caso,  as

mediaões  nço  extrapolaram  os  limites  de  especifcaaço  impostos  pelo

laboratório  credenciado,  muito  menos  violam  os  limites  impostos  pela

Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Portanto, a água potável nço

apresenta risco à saúde ao ser consumida pela populaaço.

CONCLUSÃO

Este  trabalho  mostrou  que,  apesar  dos  problemas  relatvos  à

periodicidade de coleta e número reduzido de amostras para avaliaaço de

algumas variáveis, os resultados obtdos fornecem um quadro da qualidade

da  água  consumida  na  área  de  estudo  nos  períodos  analisados.  Os

resultados  demonstram,  além  de  descentralizaaões  estatstcas,  diversos

padrões de comportamento nço aleatórios em torno da média, oriundos de

mecanismos  externos  ao  processo  durante  o  tratamento  da  água.  É

importante  salientar  que,  apesar  destes  padrões  de  comportamento,  a

água tratada no município  em estudo,  nço compromete a  qualidade da

água  potável  e  descarta  qualquer  possibilidade  de  riscos  à  saúde  da

populaaço.  Isso  ocorre  porque  os  parâmetros  analisados  ainda  se

encontram  na  faixa  aceitável  pela  Portaria  2.914/2011,  tanto  para  o

parâmetro  de cloro  residual  livre  assim como para  os  parâmetros  pH e

turbidez.
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Portaria, however to the contrary the statstcal limit verifed by Statcs Process Control
(SCP) . Nevertheless, this variaton does not indicate that the water is unsuitable for
human consumpton, since this variability does not extrapolate the specifcaton limits
imposed  by  Sanepar  and  neither  Portaria  2,914/2011.  Thus,  the  analysis  of  the
parameters indicate trends and paterns of variatons in small scales that identfed such
causes of  variability.  However,  it  is  possible to  afrm that  the water  distributed by
water  supply  system Headquarters  Matelândia  is  considered drinkable  and of  good
quality  and in sufcient quantty for human consumpton, not  being harmful  to the
health of the populaton.

KEYWORDS: Potable water; Physico-chemical parameters; Potability standardse
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APÊNDICE

Os resultados a seguir foram obtidos através do Software Stactgraphics

TABELA 1, 2 E 3 APRESENTAM OS NÚMEROS DE TURBIDEZ DA ÁGUA TRATADA

X́e R

Number of subgroups = 60                                             Distribution: Normal
Average subgroup size = 6,4                                          Transformation: none
0 subgroups excluded

Carta X́
Period #1-60
UCL: +3,0 sigma 0,32894
Centerline 0,270708
LCL: -3,0 sigma 0,212476

Tabela 1: 2 beyond limits

Carta R
Period #1-60
UCL: +3,0 sigma 0,182352
Centerline 0,0799333
LCL: -3,0 sigma 0,0

Tabela 2: 1 beyond limits             

Estimativa
Period #1-60
Process mean 0,270708
Process sigma 0,0388214
Average range 0,0799333

Tabela  3:  Sigma  estimated  from
average

TABELA 4, 5 E 6 APRESENTAM OS NÚMEROS DE PH DA ÁGUA TRATADA

X́e R 

Number of subgroups = 35                                             Distribution: Normal
Subgroup size = 4,0                                                        Transformation: none
0 subgroups excluded

Carta X́
Period #1-35
UCL: +3,0 sigma 7,5148
Centerline 7,41614
LCL: -3,0 sigma 7,31748

Tabela 4: 22 beyond limits

Carta R
Period #1-35
UCL: +3,0 sigma 0,308953
Centerline 0,135429
LCL: -3,0 sigma 0,0

Tabela 5: 3 beyond limits

Estimativa
Period #1-35
Process mean 7,41614
Process sigma 0,065774
Average range 0,135429

Tabela 6: Sigma estimated from 
average ranger

TABELA 7,  8 E 9 APRESENTAM OS NÚMEROS DE CLORO RESIDUAL LIVRE DA

ÁGUA TRATADA

X́e R

Number of subgroups = 36                                             Distribution: Normal
Subgroup size = 4,0                                                        Transformation: none
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0 subgroups excluded

Carta X́

Period #1-36
UCL: +3,0 sigma 1,30838
Centerline 1,12625
LCL: -3,0 sigma 0,944123

Tabela 7: 2 beyond limits

Carta R

Period #1-36
UCL: +3,0 sigma 0,570325
Centerline 0,25
LCL: -3,0 sigma 0,0

Tabela 8: 2 beyond limits

Estimativa

Period #1-36
Process mean 1,12625
Process sigma 0,121418
Average range 0,25

Tabela 9: Sigma estimated from 
average ranger
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